
   Digiplex DGP-48     - 1 -     Guia de programação

Segurança e Controle de acesso (DGP-48)
Guia de programação

Software Versão 3.0

CÓDIGO DO INSTALADOR - VALOR DE FÁBRICA

000000 (veja seção [800] na página 37)

CÓDIGO MESTRE DO SISTEMA - VALOR DE FÁBRICA

123456 

COMO ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO?
Passo 1: pressione e segure a tecla [0]
Passo 2: entre com o seu [código do instalador]
Passo 3: entre com os 3 dígitos da [seção]
Passo 4: entre com o [dado] desejado

TABELA DE PROGRAMAÇÃO DECIMAL E HEXADECIMAL

VISUALIZAÇÃO DE PROBLEMAS
Passo 1: no "modo normal", pressione a tecla [TRBL]. 
Passo 2: pressione a tecla correspondente ao Grupo de problema que deseja visualizar.

Tecla Valor ou Ação Tecla Valor ou Ação

[0] a [9]  0 a 9 (Hexa e Decimal)   [BYP] E (Hexa somente)

[STAY] A (Hexa somente)                     [MEM] F (Hexa somente)

[FORCE] B (Hexa somente)                     [CLEAR] sair da seção sem salvar (Hexa e Decimal)

[ARM] C (Hexa somente)                     [ENTER] salva dados da seção e avança seção (Hexa somente)

[DISARM] D (Hexa somente)

Grupo de problema [1]: sistema Grupo de problema [2]: comunicador
[1] Falha de AC                    [4] Limite de corrente na sirene
[2] Problema de bateria        [5] Sirene ausente
[3] Limite de corrente aux.    [6] Erro no teste da ROM

[1] MLT           [4] Falha para comunicar 3
[2] Falha para comunicar 1    [5] Falha para comunicar 4
[3] Falha para comunicar 2    [6] Falha para comunicar PC

Grupo de problema [3]: problema no módulo Grupo de problema [4]: problemas na rede
[1] Tamper                                 [5] Módulo de impressão
[2] Erro no teste da ROM     [6] Falha de AC
[3] MLT                           [7] Problema de bateria
[4] Falha para comunicar          [8] Problema na saída aux.

[1] Perda de teclado     [6] Falha geral
[2] Perda de módulo     [7] Sobrecarga da rede

[8] Erro na comunicação da rede

Grupo de problema [5]: tamper de zona Grupo de problema [6]: zona com bateria baixa
Pressione a tecla [5] para visualizar a(s) zona(s) violada(s). Pressione a tecla [6] para visualizar a(s) zona(s)  

designada(s) como sem fio com bateria baixa.

Grupo de problema [7]: falha de zona Grupo de problema [8]: perda de relógio
Pressione a tecla [7] para visualizar a(s) zona(s) com
problema de comunicação, laço de incêndio ou CleanMeTM.

Pressione a tecla [8] para reprogramar o relógio e data. 
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Listagem dos números de série
Todos os módulos conectados à rede de comunicação da central têm um número de série de 8 dígitos. Retire a etiqueta
extra do módulo e fixe-a no local apropriado abaixo (máximo de 95 módulos).
 

Tipo de módulo e detalhes N° de série Tipo de módulo e detalhes N° de série

1:_________________________  ___________ 24:________________________  ___________

2:_________________________  ___________ 25:________________________  ___________

3:_________________________  ___________ 26:________________________  ___________

4:_________________________  ___________ 27:________________________  ___________

5:_________________________  ___________ 28:________________________  ___________

6:_________________________  ___________ 29:________________________  ___________

7:_________________________  ___________ 30:________________________  ___________

8:_________________________  ___________ 31:________________________  ___________

9:_________________________  ___________ 32:________________________  ___________

10:________________________  ___________ 33:________________________  ___________

11:________________________  ___________ 34:________________________  ___________

12:________________________  ___________ 35:________________________  ___________

13:________________________  ___________ 36:________________________  ___________

14:________________________  ___________ 37:________________________  ___________

15:________________________  ___________ 38:________________________  ___________

16:________________________  ___________ 39:________________________  ___________

17:________________________  ___________ 40:________________________  ___________

18:________________________  ___________ 41:________________________  ___________

19:________________________  ___________ 42:________________________  ___________

20:________________________  ___________ 43:________________________  ___________

21:________________________  ___________ 44:________________________  ___________

22:________________________  ___________ 45:________________________  ___________

23:________________________  ___________ 46:________________________  ___________
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47:________________________  ___________ 72:________________________  ___________

48:________________________  ___________ 73:________________________  ___________

49:________________________  ___________ 74:________________________  ___________

50:________________________  ___________ 75:________________________  ___________

51:________________________  ___________ 76:________________________  ___________

52:________________________  ___________ 77:________________________  ___________

53:________________________  ___________ 78:________________________  ___________

54:________________________  ___________ 79:________________________  ___________

55:________________________  ___________ 80:________________________  ___________

56:________________________  ___________ 81:________________________  ___________

57:________________________  ___________ 82:________________________  ___________

58:________________________  ___________ 83:________________________  ___________

59:________________________  ___________ 84:________________________  ___________

60:________________________  ___________ 85:________________________  ___________

61:________________________  ___________ 86:________________________  ___________

62:________________________  ___________ 87:________________________  ___________

63:________________________  ___________ 88:________________________  ___________

64:________________________  ___________ 89:________________________  ___________

65:________________________  ___________ 90:________________________  ___________

66:________________________  ___________ 91:________________________  ___________

67:________________________  ___________ 92:________________________  ___________

68:________________________  ___________ 93:________________________  ___________

69:________________________  ___________ 94:________________________  ___________

70:________________________  ___________ 95:________________________  ___________

71:________________________  ___________

Tipo de módulo e detalhes N° de série Tipo de módulo e detalhes N° de série
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Programação de zona

Zona Descrição Módulo Seção Número serial de 8 dígitos Entrada # Seção Definição Partição Opções de zona

1 ________________ __________ [001] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [101] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

2 ________________ __________ [002] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [102] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

3 ________________ __________ [003] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [103] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

4 ________________ __________ [004] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [104] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

5 ________________ __________ [005] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [105] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

6 ________________ __________ [006] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [106] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

7 ________________ __________ [007] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [107] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

8 ________________ __________ [008] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [108] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

9 ________________ __________ [009] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [109] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

10 ________________ __________ [010] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [110] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

E
nt

. 2

Dispositivo
com fio B

N° de série
da central
Digiplex:

000000A2

 Módulo APR3-ZX8
NS: 30000041 Entr. 5

N° de série do
sensor A

 21000033

Rede de comunicação

Terminais de entrada
1      2      3      4

ITerminais de entrada
1     2     3     4     5     6     7     8

Sensor endereçável A:
Dispositivo com fio A:
Dispositivo com fio B:
Dispositivo com fio C:

Zona #
1 =
2 =
3 =
4 =

Seção #
[001]
[002]
[003]
[004]

N° Serial
21000033
11000252
000000A2
30000041

Entrada #
N/D
N/D
002
005

NS do teclado
 110000252

Zona de teclado

Dispositivo
com fio C

Dispositivo
com fio A

Quando a opção [7] na seção [502] for habilitada 
para PGM1 atuar como entrada de zona para sensor 
de fumaça de 2-fios, a central reconhecerá
a PGM1 como entrada número 255. 

NUMERAÇÃO DE ZONA
Seções [001] a [048] representam zonas 1 a 48.
Esta característica informa à central onde o sensor
está conectado e qual das 48 zonas está designada
a este dispositivo

Entre os 3 dígitos [NÚMERO DE
ENTRADA] do módulo ao qual o sensor
com fio está conectado.
NOTA: sensores endereçáveis e zonas
de teclado não requerem número de
entrada

Entre os 8 dígitos [NÚMERO SERIAL]
do sensor endereçável ou módulo ao
qual os sensores estão conectados.

PARÂMETROS DE ZONA
Seções [101] a [148] representam zonas 1 a 48.
Esta característica define o tipo de zona, sua
partição e suas opções.

Opções de zona

[1] Cancelamento aut. de zona hab.
[2] Anulação habilitada (padrão)
[3] Zona Stay
[4] Zona forçada

  [5]     [6]       Tipo de alarme na zona
APG  APG     Alarme contínuo
APG  ACS     Alarme pulsado
ACS   APG    Alarme silencioso
ACS   ACS    Somente envio

[7] Zona inteligente
[8] Atraso na transmissão

Designação de partição
1-zona designada à partição 1
2-zona designada à partição 2
3-zona designada à partição 3
4-zona designada à partição 4

Definições de zona
0-Desabilitada (padrão)
1-Tempo de entrada 1     8-24H Roubo
2-Tempo de entrada 2     9-24H Fogo temp.
3-Tempo de entrada 3     A-24H Fogo
4-Tempo de entrada 4     B-Tempo Stay 1
5-Seguidora                     C-Tempo Stay 2
6-Instantânea                   D-Tempo Stay 3
7-24H Buzzer                   E-Tempo Stay 4
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11 ________________ __________ [011] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [111] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

12 ________________ __________ [012] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [112] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

13 ________________ __________ [013] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [113] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

14 ________________ __________ [014] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [114] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

15 ________________ __________ [015] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [115] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

16 ________________ __________ [016] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [116] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

17 ________________ __________ [017] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [117] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

18 ________________ __________ [018] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [118] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

19 ________________ __________ [019] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [119] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

20 ________________ __________ [020] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [120] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

21 ________________ __________ [021] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [121] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

22 ________________ __________ [022] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [122] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

23 ________________ __________ [023] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [123] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

24 ________________ __________ [024] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [124] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

25 ________________ __________ [025] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [125] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

26 ________________ __________ [026] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [126] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

27 ________________ __________ [027] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [127] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

28 ________________ __________ [028] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [128] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

29 ________________ __________ [029] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [129] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

Zona              Descrição                  Módulo Seção Número de série de 8 dígitos Entrada # Seção Definição Partição Opções de zona
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30 ________________ __________ [030] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [130] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

31 ________________ __________ [031] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [131] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

32 ________________ __________ [032] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [132] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

33 ________________ __________ [033] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [133] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

34 ________________ __________ [034] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [134] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

35 ________________ __________ [035] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [135] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

36 ________________ __________ [036] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [136] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

37 ________________ __________ [037] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [137] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

38 ________________ __________ [038] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [138] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

39 ________________ __________ [039] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [139] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

40 ________________ __________ [040] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [140] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

41 ________________ __________ [041] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [141] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

42 ________________ __________ [042] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [142] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

43 ________________ __________ [043] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [143] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

44 ________________ __________ [044] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [144] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

45 ________________ __________ [045] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [145] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

46 ________________ __________ [046] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [146] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

47 ________________ __________ [047] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [147] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

48 ________________ __________ [048] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [148] ___ ___
 

1  2  3  4  5  6  7  8

Zone Descrição Módulo Seção Número de série de 8 dígitos Entrada # Seção Definição Partição Opções de zona
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Programação de Keyswitch (controle remoto convencional)

Keyswitch  Locação Módulo Seção Número de série de 8 dígitos Entrada # Seção Definição Partição
Opções de 
Keyswitch

1 _______________ __________ [049] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [149] ___ ___
 

15  6  7  8

2 _______________ __________ [050] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [150] ___ ___
 

15  6  7  8

3 _______________ __________ [051] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [151] ___ ___
 

15  6  7  8

4 _______________ __________ [052] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [152] ___ ___
 

15  6  7  8

5 _______________ __________ [053] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [153] ___ ___
 

15  6  7  8

6 _______________ __________ [054] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [154] ___ ___
 

15  6  7  8

7 _______________ __________ [055] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [155] ___ ___
 

15  6  7  8

8 _______________ __________ [056] __/__/__/__/__/__/__/__ __/__/__ [156] ___ ___
 

15  6  7  8

NUMERAÇÃO DE KEYSWITCH
Seções [049] a [056] representam keyswitches 1 a 8.
Esta característica informa à central onde está
conectado o keyswitch e qual das 8 entradas está
designada a este dispositivo.

Entre os 3 dígitos [NÚMERO DE
ENTRADA] do módulo ao qual o
keyswitch está conectado.

Entre os 8 dígitos [NÚMERO SERIAL]
do módulo ao qual o keyswitch está
conectado.

PARÂMETROS DE KEYSWITCH
Seções [149] a [156] representam keyswitches 1 a
8. Esta característica define a partição e o método
de arme do keyswitch.

Opções do keyswitch

[5] ACS = somente arma
     APG = arma/desarma

[6] *Arme Stay
[7] *Arme forçado
[8] *Arme instantâneo

*Selecione somente um. Se
todos estiverem apagados o
keyswitch armará regular

Designação de partição do
Keyswitch

1-partição 1
2-partição 2
3-partição 3
4-partição 4

Definições do keyswitch
1 - contato momentâneo
2 - contato com retenção
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TEMPOS DO SISTEMA

Seção #   Valor decimal (000 a 255)    Descrição                                           Valor de fábrica

[200] ___/___/___ segundos (min. = 10seg..)               TEMPO DE ZONA INTELIGENTE                                              10 seg.

[201] ___/___/___ x 20 mseg.                                             VELOCIDADE DA ENTRADA 001=TERMINAL 1 DO PAINEL         600 mseg.

[202] ___/___/___ x 20 mseg.                                           VELOCIDADE DA ENTRADA 002=TERMINAL 2 DO PAINEL         600 mseg.

[203] ___/___/___ x 20 mseg.                                          VELOCIDADE DA ENTRADA 003=TERMINAL 3 DO PAINEL         600 mseg.

[204] ___/___/___ x 20 mseg.                                          VELOCIDADE DA ENTRADA 004=TERMINAL 4 DO PAINEL         600 mseg.

[205] ___/___/___ x 20 mseg.                                           VELOCIDADE DA ENTRADA 005=ZONA DUPLA 1 DO PAINEL    600 mseg.

[206] ___/___/___ x 20 mseg.                                          VELOCIDADE DA ENTRADA 006=ZONA DUPLA 2 DO PAINEL     600 mseg.

[207] ___/___/___ x 20 mseg.                                           VELOCIDADE DA ENTRADA 007=ZONA DUPLA 3 DO PAINEL     600 mseg.

[208] ___/___/___ x 20 mseg.                                           VELOCIDADE DA ENTRADA 008=ZONA DUPLA 4 DO PAINEL     600 mseg.

[209] ___/___/___ x 20 mseg.                                  VELOCIDADE DA ENTRADA 009=TERMINAL 1 DO ZX4                 600 mseg.

[210]     ___/___/___ x 20 mseg.                                             VELOCIDADE DA ENTRADA 010=TERMINAL 2 DO ZX4                  600 mseg.

[211] ___/___/___  x 20 mseg.                                  VELOCIDADE DA ENTRADA 011=TERMINAL 3 DO ZX4               600 mseg.

[212] ___/___/___ x 20 mseg.                                  VELOCIDADE DA ENTRADA 012=TERMINAL 4 DO ZX4              600 mseg.

[213] ___/___/___ x 20 mseg.                                  VELOCIDADE DA ENTRADA 013=ZONA DUPLA 1 DO ZX4          600 mseg.

[214] ___/___/___ x 20 mseg.                                  VELOCIDADE DA ENTRADA 014=ZONA DUPLA 2 DO ZX4            600 mseg.

[215] ___/___/___ x 20 mseg.                                  VELOCIDADE DA ENTRADA 015=ZONA DUPLA 3 DO ZX4           600 mseg.

[216] ___/___/___ x 20 mseg.                                  VELOCIDADE DA ENTRADA 016=ZONA DUPLA 4 DO ZX4          600 mseg.

[217] ___/___/___ (max.=15)                                                 CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA ZONA                                  Desabilitado

[218] ___/___/___ (max.=15)                                    CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PROBLEMA                      Desabilitado

[219] ___/___/___ segundos                    TEMPO DE FECHAMENTO RECENTE               Desabilitado

[220] ___/___/___ tentativas                                           # DE CÓDIGOS INVÁLIDOS ANTES DE TRAVAR                      Desabilitado

[221] ___/___/___ minutos (000 = só envia)              DURAÇÃO DA TRAVA DO TECLADO                                    Só envia

[222] ___/___/___ x15 minutos                                   AUTO ARME POR NÃO MOVIMENTO - PARTIÇÃO 1                Desabilitado

[223] ___/___/___ x15 minutos                                   AUTO ARME POR NÃO MOVIMENTO - PARTIÇÃO 2                Desabilitado

[224] ___/___/___ x15 minutos                                   AUTO ARME POR NÃO MOVIMENTO - PARTIÇÃO 3                Desabilitado

[225] ___/___/___ x15 minutos                                   AUTO ARME POR NÃO MOVIMENTO - PARTIÇÃO 4                Desabilitado

[226] ___/___/___ segundos                                           TEMPO DE SAÍDA  - PARTIÇÃO 1                                         60 seg.

[227] ___/___/___ segundos                                       TEMPO DE SAÍDA  - PARTIÇÃO 2                                        60 seg.

[228] ___/___/___ segundos                                       TEMPO DE SAÍDA  - PARTIÇÃO 3                                        60 seg.

[229] ___/___/___ segundos                                       TEMPO DE SAÍDA  - PARTIÇÃO 4                                        60 seg.

[230] ___/___/___ segundos                                       TEMPO DE ENTRADA/ STAY 1                                            30 seg.

[231] ___/___/___ segundos                                       TEMPO DE ENTRADA/ STAY 2                                            60 seg.

[232] ___/___/___ segundos                                       TEMPO DE ENTRADA/ STAY 3                                            90 seg.

[233] ___/___/___ segundos                                       TEMPO DE ENTRADA/ STAY 4                                            120 seg..

[234] ___/___/___ minutos                                         TEMPO DE TOQUE DA SIRENE - PARTIÇÃO 1                        4 min.

[235] ___/___/___ minutos                  TEMPO DE TOQUE DA SIRENE - PARTIÇÃO 2        4 min.

[236] ___/___/___ minutos                                               TEMPO DE TOQUE DA SIRENE - PARTIÇÃO 3                        4 min.

[237] ___/___/___ minutos                                               TEMPO DE TOQUE DA SIRENE - PARTIÇÃO 4                        4 min.
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[238] ___/___/___ zona(s) MÁX. ENTRADAS ANULADAS - PARTIÇÃO 1            Ilimitado

[239] ___/___/___ zona(s)                                                                        MÁX. ENTRADAS ANULADAS - PARTIÇÃO 2          Ilimitado

[240] ___/___/___ zona(s)                                                           MÁX. ENTRADAS ANULADAS - PARTIÇÃO 3          Ilimitado

[241] ___/___/___ zona(s)                                                           MÁX. ENTRADAS ANULADAS - PARTIÇÃO 4          Ilimitado

[242] ___/___/___ minutos                                                          TEMPO DE RECICLAGEM - PARTIÇÃO 1               Ilimitado

[243] ___/___/___ minutos                                                          TEMPO DE RECICLAGEM - PARTIÇÃO 2               Ilimitado

[244] ___/___/___ minutos                                                          TEMPO DE RECICLAGEM - PARTIÇÃO 3               Ilimitado

[245] ___/___/___ minutos                                                          TEMPO DE RECICLAGEM - PARTIÇÃO 4               Ilimitado

[246] ___/___/___ reciclagem(ns)                                               # DE RECICLAGENS - PARTIÇÃO 1                      Ilimitado

[247] ___/___/___ reciclagem(ns)                                               # DE RECICLAGENS - PARTIÇÃO 2                      Ilimitado

[248] ___/___/___ reciclagem(ns)                                               # DE RECICLAGENS - PARTIÇÃO 3                      Ilimitado

[249] ___/___/___ reciclagem(ns)                                               # DE RECICLAGENS - PARTIÇÃO 4                      Ilimitado

[250] ___/___/___ veja seção [503]  TEMPO DA PGM1                                                 5 seg.

[251] ___/___/___ veja seção [503]                                             TEMPO DA PGM2                                              5 seg.

[252] ___/___/___ veja seção [503]                                             TEMPO DA PGM3                                              5 seg.

[253] ___/___/___ veja seção [503]                                             TEMPO DA PGM4                                              5 seg..

[254] ___/___/___ veja seção [503]                                             TEMPO DA PGM5                                              5 seg.

[255] ___/___/___ x2 seg. (mín. = 32 seg.)                                         TEMPO DE FALHA DA LINHA TELEFÔNICA - MLT    32 seg.

[256] ___/___/___ segundos                                                                     TEMPO PARA TRANSMISSÃO DE ALARME             Instantâneo

[257] ___/___/___ tentativas                                                                      N° MÁXIMO DE TENTATIVAS DE DISCAGENS         8 tentativas

[258] ___/___/___ segundos                                                                     INTERVALO ENTRE AS TENTATIVAS                     20 seg.

[259] ___/___/___ segundos (máx. 60 seg.)                                        TEMPO ANTES DE TRANSMITIR DADOS P/ PAGER  Desabilitado

[260] ___/___/___ minutos TEMPO ANTES DE TRANSMITIR FALHA DE AC       30 min.

[261] ___/___/___ dias ENVIO DE AUTO TESTE Desabilitado

Horas (00 a 23) e Minutos (00 a 59)

[270] ___/___:___/___ ENVIO DE AUTO TESTE - HORA DO DIA

[271] ___/___:___/___ HORÁRIO DE AUTO ARME - PARTIÇÃO 1

[272] ___/___:___/___ HORÁRIO DE AUTO ARME - PARTIÇÃO 2

[273] ___/___:___/___ HORÁRIO DE AUTO ARME - PARTIÇÃO 3

[274] ___/___:___/___ HORÁRIO DE AUTO ARME - PARTIÇÃO 4

Seção #                         Valor Decimal (000 a 255)   Descrição                                           Valor de fábrica
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Controle de Acesso

Para programar as características de Controle de Acesso, deve-se utilizar o teclado DGP2-641AC.

DESIGNANDO UMA PORTA A UM TECLADO 
Estas portas são usadas para programar os Níveis de Acesso nas seções [341] a [355]. Se desejar estabelecer uma ligação
entre a porta de acesso e o alarme, instale um contato magnético e designe-o a uma zona através da Programação de Zona

Seção Porta Descrição Número de série do teclado de acesso

[301] 01 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[302] 02 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[303] 03 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[304] 04 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[305] 05 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[306] 06 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[307] 07 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[308] 08 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[309] 09 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[310] 10 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[311] 11 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[312] 12 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[313] 13 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[314] 14 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[315] 15 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[316] 16 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[317] 17 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[318] 18 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[319] 19 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[320] 20 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[321] 21 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[322] 22 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[323] 23 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[324] 24 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[325] 25 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[326] 26 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[327] 27 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[328] 28 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[329] 29 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[330] 30 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[331] 31 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
[332] 32 ____________________________________________ __/__/__/__/__/__/__/__
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MODO DE ACESSO À PORTA
Cada porta pode ser programada para garantir acesso somente aos cartões designados a todas as partições designadas
à porta (Modo "E") ou aos cartões designados a pelo menos uma das partições das portas (Modo “OU”). Habilite a opção
correspondente à porta para definí-la no modo "OU". Opções que permanecerem desabilitadas representam portas definidas
no modo "E".

PROGRAMANDO NÍVEIS DE ACESSO
Cada nível de acesso é uma combinação de portas de Controle de Acesso. Use a Programação por Seleção de Característica
para habilitar ou desabilitar as opções. Por exemplo, se a opção [1] na Primeira tela estiver habilitada na seção [341], o Nível
01 permitirá acesso somente à Porta 01. Nível de acesso 00 = acesso a todas as portas.

PROGRAMAÇÃO DE CALENDÁRIO
Cada Calendário determina quando os usuários têm acesso permitido. Os feriados são programados nas seções [381] a [392].
Calendário 00 = acesso em todos os horários. 

Seção Modo de acesso à porta (selecione a tecla para modo "OU")

Primeira tela
Portas 01 a 08

Segunda tela 
Portas 09 a 16

Terceira tela 
Portas 17 a 24

Quarta tela 
Portas 25 a 32

[340] 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

Seção Nível Acesso às portas (selecione o acesso): 

Primeira tela 
Portas 01 a 08

Segunda tela
Portas 09 a 16

Terceira tela
Portas 17 a 24

Quarta tela
Portas 25 a 32

[341] 01 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[342] 02 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[343] 03 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[344] 04 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[345] 05 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[346] 06 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[347] 07 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[348] 08 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[349] 09 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[350] 10 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[351] 11 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[352] 12 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[353] 13 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[354] 14 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

[355] 15 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8

Seção Calendário Intervalos Horário de início (de) Horário de término (até) Dias (selecione)

D S T Q Q S S F

[361] 01
Intervalo A ___ ___: ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[362] 02
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[363] 03
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[364] 04
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[365] 05
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8
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Os horários de início e fim de um intervalo não podem passar para outro dia. Por exemplo, para programar
um turno de 22:00h de um dia às 06:00h do outro dia, deve-se programar o Intervalo 1A: Horário de início
22:00 e Horário de fim 23:59 e então programar o Horário de início do Intervalo 1B 00:00 e o Horário de fim
06:00. O calendário não será interrompido entre 23:59 e 00:00.

PROGRAMAÇÃO DE FERIADO
Os feriados são determinados nestas seções. Quando a tecla [F] estiver habilitada nas seções [361] a [375], o acesso será
pemitido aos usuários durante os dias programados nas seções [381] a [392].

*opção não utilizada nesta tela

[366] 06
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[367] 07
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[368] 08
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[369] 09
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[370] 10
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[371] 11
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[372] 12
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[373] 13
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[374] 14
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

[375] 15
Intervalo A ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Intervalo B ___ ___ : ___ ___  ___ ___ : ___ ___ 1 2 3 4 5 6 7 8

Seção Mês Dias programados (selecione): 

Primeira tela
Dias 01 a 08

Segunda tela
Dias 09 a 16

Terceira tela
Dias 17 a 24

Quarta tela
Dias 25 a 31

[381] Janeiro  1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7 *

[382] Fevereiro          1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  * *

[383] Março 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7 *

[384] Abril 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  * *

[385] Maio                 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7 *

[386] Junho               1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  * *

[387] Julho                1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7 *

[388] Agosto 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7 *

[389] Setembro         1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  * *

[390] Outubro 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7 *

[391] Novembro 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  * *

[392] Dezembro 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7  8 1  2  3  4  5  6  7 *

Seção Calendário Intervalos Horário de início (de) Horário de término (até) Dias (selecione)

D S T Q Q S S F
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Saídas programáveis - PGM
A central desativa uma PGM ativada de uma dentre duas formas (veja também seções [502] e [503]):

Opção APAGADA = segue Evento de ativação: 
Se o 1° dígito do Evento de ativação for programado como 1, 2, 3, 4 ou 7, a PGM manter-se-á ativada até que o Evento
de ativação seja finalizado. O Evento de desativação será ignorado. Se o 1° dígito do Evento de ativação for programado como 
8, 9, A, B, C, D, E, ou F, a PGM manter-se-á ativada até que o Evento de desativação ocorra.

Opção ACESA = segue tempo da PGM: 
Após ativar a PGM, a central irá iniciar o tempo da PGM e a desativará somente quando o tempo terminar, independente
do Evento de desativação.

NOTA1*:
0 = Ocorre em todas as partições habilitadas no sistema (veja seção [500]).
1 = Partição 1     3 = Partição 3
2 = Partição 2     4 = Partição 4
8 = Ocorre em pelo menos uma partição habilitada no sistema.

Seção PGM
Grupo de evento

(1° Dígito)
Grupo de evento

(2° Dígito)
Seleção de evento 
(aceso/apagado)

[400] PGM1  Evento de ativação                                      ___ ___ 1    2    3    4    5    6    7   8

[401] PGM1 Evento de desativação                                ___                   ___                1    2    3    4    5    6    7   8

[402] PGM2 Evento de ativação                                      ___                ___                1    2    3    4    5    6    7   8

[403] PGM2 Evento de desativação                                ___                ___                1    2    3    4    5    6    7   8

[404] PGM3 Evento de ativação                                      ___                ___                1    2    3    4    5    6    7   8

[405] PGM3 Evento de desativação                                ___                ___                1    2    3    4    5    6    7   8

[406] PGM4 Evento de ativação                                      ___                ___                1    2    3    4    5    6    7   8

[407] PGM4 Evento de desativação                                ___                ___                1    2    3    4    5    6    7   8

[408] PGM5 Evento de ativação                                      ___                ___                1    2    3    4    5    6    7   8

[409] PGM5 Evento de desativação                                ___                ___                1    2    3    4    5    6    7   8

Programação por seleção de característica1°
Dígito

Evento    2°
Dígito 1 2 3 4 5 6 7 8

0 PGM Desab.   N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

1 Estado 1       Nota1* Qualquer mét. 
de arme

Arme
Forçado

Arme
Stay

Arme
Instantâneo

Estrobosc.
(até cancelar

alarme)

Alarme
Silencioso
(até cancelar
alarme/sirene)

Alarme
Audível
(até cancelar

alarme/sirene)

Alarme Fogo
(até cancelar
alarme ou
desl.  sirene)

2 Estado 2 Nota1* Pronto Tempo  saída Tempo Entr.    Problema     Memória de
alarme

Zonas
anuladas

(armada/não)

Programação
Mestre ou
Instalador

Teclado
destravado

3 Estado 3 Nota1*   Tempo de
Intelizona

Fogo c/  Auto arme
retardo        c/ retardo                  

N/D            Qualquer
tamper

Zona com
bateria baixa

Laço de fogo  Supervisão
de zona
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Programação por seleção de característica 1°
Dígito

Evento     2°
Dígito 1 2 3 4 5 6 7 8

0 Chime
Partição 1

Chime
Partição 2

Chime
Partição 3

Chime
Partição 4

Siren
Partição 1

Sirene
Partição 2

Sirene
Partição 3

Sirene
Partição 4

1 N/D N/D N/D N/D Reset
detec. fumaça

Ground Start Kissoff N/D

2 Problema
sistema

Problema
discadora

Problema
módulo

Problema
rede

N/D N/D N/D Perda
de relógio

3       Falha de  AC  Falha bater.  Limite Aux.     Limite  sirene Sem sirene    Erro na ROM N/D N/D
4 MLT Falha p/

com. 1
Falha p/
com. 2

Falha p/
com. 3

Falha p/
com. 4

Falha p/
com. PC

N/D N/D

5 Tamper
Módulo

Erro na ROM
do módulo

MLT
módulo

    Falha do 
módulo p/ com.

telefone #

  Falha na    Falha de AC
Impressora     no módulo

Falha de bat.
 no módulo

Falha no aux.

do módulo

4 Estado 4

6 Perda do
Teclado       qualquer

 Perda de N/D N/D N/D Falha
global na

   módulo                                                                           rede

Sobrecarga
na rede

Falha de com.

de módulo

na rede

0 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:30 01:45
1 02:00 02:15 02:30 02:45 03:00 03:15 03:30 03:45
2 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30 05:45
3 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45
4 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45
5 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
6 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45
7 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45
8 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
9 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45
A 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45

7            No tempo
  selecionado

B 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45

8          Teclas úteis 0 Tec. 1-2  Tec. 4-5  Tec. 7-8 CLEAR-0 Tec. 2-3   Tec. 5-6  Tec. 8-9 0-ENTER

0         Porta 01 Porta 02        Porta 03 Porta 04 Porta 05        Porta 06        Porta 07 Porta 08
1        Porta 09        Porta 10        Porta 11        Porta 12         Porta 13       Porta 14        Porta 15        Porta 16
2        Porta 17        Porta 18        Porta 19        Porta 20         Porta 21       Porta 22        Porta 23        Porta 24

Acesso
Permitido

3        Porta 25        Porta 26        Porta 27        Porta 28         Porta 29       Porta 30        Porta 31        Porta 32

8 Cód.  # 01 Cód.  # 02 Cód.  # 03 Cód.  # 04 Cód.  # 05 Cód.  # 06 Cód.  # 07 Cód.  # 08
9 Cód.  # 09 Cód.  # 10 Cód.  # 11 Cód.  # 12 Cód.  # 13 Cód.  # 14 Cód.  # 15 Cód.  # 16
A Cód.  # 17 Cód.  # 18 Cód.  # 19 Cód.  # 20 Cód.  # 21 Cód.  # 22 Cód.  # 23 Cód.  # 24
B Cód.  # 25 Cód.  # 26 Cód.  # 27 Cód.  # 28 Cód.  # 29 Cód.  # 30 Cód.  # 31 Cód.  # 32
C Cód.  # 33 Cód.  # 34 Cód.  # 35 Cód.  # 36 Cód.  # 37 Cód.  # 38 Cód.  # 39 Cód.  # 40
D Cód.  # 41 Cód.  # 42 Cód.  # 43 Cód.  # 44 Cód.  # 45 Cód.  # 46 Cód.  # 47 Cód.  # 48
E Cód.  # 49 Cód.  # 50 Cód.  # 51 Cód.  # 52 Cód.  # 53 Cód.  # 54 Cód.  # 55 Cód.  # 56

9

Código do usuário

Digitado

F Cód.  # 57 Cód.  # 58 Cód.  # 59 Cód.  # 60 Cód.  # 61 Cód.  # 62 Cód.  # 63 Cód.  # 64

0 Cód.  # 01    Cód.  # 02    Cód.  # 03    Cód.  # 04    Cód.  # 05     Cód.  # 06     Cód.  # 07    Cód.  # 08
1 Cód.  # 09    Cód.  # 10    Cód.  # 11    Cód.  # 12    Cód.  # 13     Cód.  # 14     Cód.  # 15    Cód.  # 16
2 Cód.  # 17    Cód.  # 18    Cód.  # 19    Cód.  # 20    Cód.  # 21     Cód.  # 22     Cód.  # 23    Cód.  # 24
3 Cód.  # 25    Cód.  # 26    Cód.  # 27    Cód.  # 28    Cód.  # 29     Cód.  # 30     Cód.  # 31    Cód.  # 32
4 Cód.  # 33    Cód.  # 34    Cód.  # 35    Cód.  # 36    Cód.  # 37     Cód.  # 38     Cód.  # 39    Cód.  # 40
5 Cód.  # 41    Cód.  # 42    Cód.  # 43    Cód.  # 44    Cód.  # 45     Cód.  # 46     Cód.  # 47    Cód.  # 48
6 Cód.  # 49    Cód.  # 50    Cód.  # 51    Cód.  # 52    Cód.  # 53     Cód.  # 54     Cód.  # 55    Cód.  # 56

Armando

7 Cód.  # 57    Cód.  # 58    Cód.  # 59    Cód.  # 60    Cód.  # 61     Cód.  # 62     Cód.  # 63    Cód.  # 64

8 Cód.  # 01    Cód.  # 02    Cód.  # 03    Cód.  # 04    Cód.  # 05     Cód.  # 06     Cód.  # 07    Cód.  # 08
9 Cód.  # 09    Cód.  # 10    Cód.  # 11    Cód.  # 12    Cód.  # 13     Cód.  # 14     Cód.  # 15    Cód.  # 16
A Cód.  # 17    Cód.  # 18    Cód.  # 19    Cód.  # 20    Cód.  # 21     Cód.  # 22     Cód.  # 23    Cód.  # 24
B Cód.  # 25    Cód.  # 26    Cód.  # 27    Cód.  # 28    Cód.  # 29     Cód.  # 30     Cód.  # 31    Cód.  # 32
C Cód.  # 33    Cód.  # 34    Cód.  # 35    Cód.  # 36    Cód.  # 37     Cód.  # 38     Cód.  # 39    Cód.  # 40
D Cód.  # 41    Cód.  # 42    Cód.  # 43    Cód.  # 44    Cód.  # 45     Cód.  # 46     Cód.  # 47    Cód.  # 48
E Cód.  # 49    Cód.  # 50    Cód.  # 51    Cód.  # 52    Cód.  # 53     Cód.  # 54     Cód.  # 55    Cód.  # 56

A

Desarmando

F Cód.  # 57    Cód.  # 58    Cód.  # 59    Cód.  # 60    Cód.  # 61     Cód.  # 62     Cód.  # 63    Cód.  # 64
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Programação por seleção de característica1°
Dígito

Evento     2°
Dígito 1 2 3 4 5 6 7 8

0 Zona # 1 Zona # 2 Zona # 3 Zona # 4 Zona # 5 Zona # 6 Zona # 7 Zona # 8
1 Zona # 9 Zona # 10 Zona # 11 Zona # 12 Zona # 13 Zona # 14 Zona # 15 Zona # 16
2 Zona # 17 Zona # 18 Zona # 19 Zona # 20 Zona # 21 Zona # 22 Zona # 23 Zona # 24
3 Zona # 25 Zona # 26 Zona # 27 Zona # 28 Zona # 29 Zona # 30 Zona # 31 Zona # 32
4 Zona # 33 Zona # 34 Zona # 35 Zona # 36 Zona # 37 Zona # 38 Zona # 39 Zona # 40

Zona OK

5 Zona # 41 Zona # 42 Zona # 43 Zona # 44 Zona # 45 Zona # 46 Zona # 47 Zona # 48

8 Zona # 1     Zona # 2       Zona # 3      Zona # 4       Zona # 5      Zona # 6       Zona # 7       Zona # 8
9 Zona # 9     Zona # 10     Zona # 11    Zona # 12     Zona # 13    Zona # 14     Zona # 15     Zona # 16
A  Zona # 17   Zona # 18     Zona # 19    Zona # 20     Zona # 21    Zona # 22     Zona # 23     Zona # 24
B  Zona # 25   Zona # 26     Zona # 27    Zona # 28     Zona # 29    Zona # 30     Zona # 31     Zona # 32
C  Zona # 33   Zona # 34     Zona # 35    Zona # 36     Zona # 37    Zona # 38     Zona # 39     Zona # 40

B

Zona
Aberta

D  Zona # 41   Zona # 42     Zona # 43    Zona # 44     Zona # 45    Zona # 46     Zona # 47     Zona # 48

0 Zona # 1     Zona # 2       Zona # 3      Zona # 4       Zona # 5      Zona # 6       Zona # 7       Zona # 8
1 Zona # 9     Zona # 10     Zona # 11    Zona # 12     Zona # 13    Zona # 14     Zona # 15     Zona # 16
2  Zona # 17   Zona # 18     Zona # 19    Zona # 20     Zona # 21    Zona # 22     Zona # 23     Zona # 24
3  Zona # 25   Zona # 26     Zona # 27    Zona # 28     Zona # 29    Zona # 30     Zona # 31     Zona # 32 
4  Zona # 33   Zona # 34     Zona # 35    Zona # 36     Zona # 37    Zona # 38     Zona # 39     Zona # 40

Cancelamento
Autom. da zona

5  Zona # 41   Zona # 42     Zona # 43    Zona # 44     Zona # 45    Zona # 46     Zona # 47     Zona # 48

8 Zona # 1     Zona # 2       Zona # 3      Zona # 4       Zona # 5      Zona # 6       Zona # 7       Zona # 8
9 Zona # 9     Zona # 10     Zona # 11    Zona # 12     Zona # 13    Zona # 14     Zona # 15     Zona # 16
A  Zona # 17   Zona # 18     Zona # 19    Zona # 20     Zona # 21    Zona # 22     Zona # 23     Zona # 24
B  Zona # 25   Zona # 26     Zona # 27    Zona # 28     Zona # 29    Zona # 30     Zona # 31     Zona # 32
C  Zona # 33   Zona # 34     Zona # 35    Zona # 36     Zona # 37    Zona # 38     Zona # 39     Zona # 40

C

Zona
Anulada

(quando sistema
estiver armado)

D  Zona # 41   Zona # 42     Zona # 43    Zona # 44     Zona # 45    Zona # 46     Zona # 47     Zona # 48

0 Zona # 1     Zona # 2       Zona # 3      Zona # 4       Zona # 5      Zona # 6       Zona # 7       Zona # 8
1 Zona # 9     Zona # 10     Zona # 11    Zona # 12     Zona # 13    Zona # 14     Zona # 15     Zona # 16
2  Zona # 17   Zona # 18     Zona # 19    Zona # 20     Zona # 21    Zona # 22     Zona # 23     Zona # 24
3  Zona # 25   Zona # 26     Zona # 27    Zona # 28     Zona # 29    Zona # 30     Zona # 31     Zona # 32
4  Zona # 33   Zona # 34     Zona # 35    Zona # 36     Zona # 37    Zona # 38     Zona # 39     Zona # 40

Falha na 
Zona

(Tamper /
laço de Fogo)

5  Zona # 41   Zona # 42     Zona # 43    Zona # 44     Zona # 45    Zona # 46     Zona # 47     Zona # 48

8 Zona # 1     Zona # 2       Zona # 3      Zona # 4       Zona # 5      Zona # 6       Zona # 7       Zona # 8
9 Zona # 9     Zona # 10     Zona # 11    Zona # 12     Zona # 13    Zona # 14     Zona # 15     Zona # 16
A  Zona # 17   Zona # 18     Zona # 19    Zona # 20     Zona # 21    Zona # 22     Zona # 23     Zona # 24
B  Zona # 25   Zona # 26     Zona # 27    Zona # 28     Zona # 29    Zona # 30     Zona # 31     Zona # 32
C  Zona # 33   Zona # 34     Zona # 35    Zona # 36     Zona # 37    Zona # 38     Zona # 39     Zona # 40

D

Falha zona RF

(Supervisão
bateria baixa)

D  Zona # 41   Zona # 42     Zona # 43    Zona # 44     Zona # 45    Zona # 46     Zona # 47     Zona # 48

0 Zona # 1     Zona # 2       Zona # 3      Zona # 4       Zona # 5      Zona # 6       Zona # 7       Zona # 8
1 Zona # 9     Zona # 10     Zona # 11    Zona # 12     Zona # 13    Zona # 14     Zona # 15     Zona # 16
2  Zona # 17   Zona # 18     Zona # 19    Zona # 20     Zona # 21    Zona # 22     Zona # 23     Zona # 24
3  Zona # 25   Zona # 26     Zona # 27    Zona # 28     Zona # 29    Zona # 30     Zona # 31     Zona # 32
4  Zona # 33   Zona # 34     Zona # 35    Zona # 36     Zona # 37    Zona # 38     Zona # 39     Zona # 40

Alarmes de
Fogo/ Roubo

5  Zona # 41   Zona # 42     Zona # 43    Zona # 44     Zona # 45    Zona # 46     Zona # 47     Zona # 48

8 Zona # 1     Zona # 2       Zona # 3      Zona # 4       Zona # 5      Zona # 6       Zona # 7       Zona # 8
9 Zona # 9     Zona # 10     Zona # 11    Zona # 12     Zona # 13    Zona # 14     Zona # 15     Zona # 16
A  Zona # 17   Zona # 18     Zona # 19    Zona # 20     Zona # 21    Zona # 22     Zona # 23     Zona # 24
B  Zona # 25   Zona # 26     Zona # 27    Zona # 28     Zona # 29    Zona # 30     Zona # 31     Zona # 32
C  Zona # 33   Zona # 34     Zona # 35    Zona # 36     Zona # 37    Zona # 38     Zona # 39     Zona # 40

E

Restauração
Fogo/ Roubo

D  Zona # 41   Zona # 42     Zona # 43    Zona # 44     Zona # 45    Zona # 46     Zona # 47     Zona # 48

0 Falha na
rede

Tamper      Erro na ROM        MLT Falha na
com.      impressora

    Falha   Falha de AC    Falha na
bateria

1 Falha na 
saída auxiliar

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

8        Restauração
de falha
na rede                               na ROM

Restauração
de tamper

Restauração
de erro 

Restauração
MLT

Restauração
falha na com.

Restauração
impressora

Restauração
Falha de AC

Restauração

Falha na bater.

F Problemas
nos módulos

9        Falha Aux. N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
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Outras Configurações

Opções do sistema
Negrito = configuração de fábrica

  Seção # Valor decimal (00 a 15)   Descrição                                         Valor de fábrica

[450] ___/___ 00 a 04 (00 = todas habilitadas )        DESIGNAÇÃO DE PARTIÇÕES DA CENTRAL  00

[451] ___/___ x4 seg. TEMPO PARA ENGANAR SEC. ELETRÔNICA         32 seg.

[452] ___/___ NÚMERO DE TOQUES                                       8 toques

SEÇÃO [500]: Opções do sistema

Opção  APAGADA                                    ACESA            

[1] Partição 1 l Desabilitada                              l Habilitada

[2] Partição 2 l Desabilitada                            l Habilitada

[3] Partição 3 l Desabilitada                            l Habilitada

[4] Partição 4 l Desabilitada                            l Habilitada

[5] Saída de sirene na Partição 1  l Desabilitada                              l Habilitada

[6] Saída de sirene na Partição 2  l Desabilitada                            l Habilitada

[7] Saída de sirene na Partição 3  l Desabilitada                            l Habilitada

[8] Saída de sirene na Partição 4  l Desabilitada                            l Habilitada

SEÇÂO [501]: Opções do sistema

Opção   APAGADA                                    ACESA            

[1]e[2]  
l veja tabela

 l veja tabela
 l veja tabela
 l veja tabela

[3]
Gera Falha de Supervisão em uma zona sem fio

 ainda que esteja anulada                                                l Sim                                                  l Não

[4]
Restringe arme em Falha de Supervisão
de transmissor sem fio

                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[5]e[6]  
l veja tabela

 l veja tabela
 l veja tabela
 l veja tabela

[7] Gera tamper ainda que zona esteja anulada         l Sim l Não

[8] Restringe arme em problema de tamper                 l Desabilitado                           l Habilitado

Opções de supervisão de transmissores sem fio

[1] [2]

APG APG Desabilitada (valor de fábrica)

ACS     APG Quando desarmado: GERA SOMENTE PROBLEMA

 Quando armado: Segue tipo de alarme na zona (pág. 4 )

APG     ACS Quando desarmado: GERA ALARME SILENCIOSO

 Quando armado: Segue tipo de alarme na zona (pág. 4)

ACS    ACS Quando desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL

 Quando armado: Segue tipo de alarme na zona (pág. 4)

Opções de reconhecimento de tamper de zona e módulo

[5] [6]

APG   APG   Desabilitada (valor de fábrica)

ACS   APG   Quando desarmado: GERA SOMENTE PROBLEMA

Quando armado: Segue tipo de alarme na zona (pág. 4)

APG   ACS   Quando desarmado: GERA ALARME SILENCIOSO

Quando armado: Segue tipo de alarme na zona (pág. 4)

ACS  ACS   Quando desarmado: GERA ALARME AUDÍVEL

Quando armado: Segue tipo de alarme na zona (pág. 4)
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Negrito = configuração de fábrica

SEÇÃO [502]: PGM e Outras Opções

 Opção  APAGADA                                    ACESA            

[1] PGM 1 Tipo de desativação                                    l Segue evento  l Segue tempo

[2] PGM 2 Tipo de desativação                                    l Segue evento  l Segue tempo

[3] PGM 3 Tipo de desativação                                     l Segue evento  l Segue tempo

[4] PGM 4 Tipo de desativação                                    l Segue evento  l Segue tempo

[5] PGM 5 Tipo de desativação                                    l Segue evento  l Segue tempo

[6] Auto ajustar central para horário de verão              l Desabilitado                              l Habilitado

[7] PGM 1=ent. de sensor de fumaça de 2 fios (255)  l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Sem tempo de sirene durante alarme de incêndio l Desabilitado                            l Habilitado

SEÇÂO [503]: PGM e Outras Opções

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] PGM 1 Tempo (veja seção [250])                            l Segundos                               l Minutos

[2] PGM 2 Tempo (veja seção [251])                            l Segundos                               l Minutos

[3] PGM 3 Tempo (veja seção [252])                            l Segundos                               l Minutos

[4] PGM 4 Tempo (veja seção [253])                            l Segundos                               l Minutos

[5] PGM 5 Tempo (veja seção [254])                            l Segundos                               l Minutos

[6] Corrente de carga da bateria                                   l 350mA                                    l 700mA

[7] Falha de AC não aparece nos Problemas              l Desabilitado                           l Habilitado

[8] Restringe arme em falha de bateria                        l Desabilitado                           l Habilitado

SEÇÂO [504]: Teclado e Outras Opções

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Múltiplas ações no menu do usuário                       l Desabilitado                             l Habilitado

[2] Tamanho do código do usuário                               l Fixo (veja opção [3] abaixo) l Flexível (1 a 6 dígitos)

[3] Tamanho do código do usuário                               l 4-dígitos (se opção [2] = apg)    l 6-dígitos (se opção [2] = apg)

[4] Modo de economia de energia                                l Desabilitado                             l Habilitado

[5] Anulação não é mostrada c/ sistema armado         l Desabilitado                             l Habilitado

[6] Uso futuro   l N/D                                         l N/D

[7] Resistor de fim de linha (EOL) nas entradas           l Desabilitado                           l Habilitado

[8] ATZ (Zona Dupla)       l Desabilitado                           l Habilitado
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Partição 1: Opções
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [505]: Opções da Partição 1

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA             

[1] Alterna p/ arme Stay (se não abrir zona temp.)    l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Partição 1 arma e desarma com Partição 2            l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Partição 1 arma e desarma com Partição 3            l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Partição 1 arma e desarma com Partição 4            l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Auto arme por horário                                              l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Auto arme por "não movimento"                              l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Método de arme para auto arme                             l Arme forçado l Arme Stay

[8] Terminação do tempo de saída                               l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [506]: Opções da Partição 1

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Pânico 1 (Teclas [1] e [3])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Pânico 2 (Teclas [4] e [6])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Pânico 3 (Teclas [7] e [9])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Pânico 1 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[5] Pânico 2 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[6] Pânico 3 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[7] Opções de envio de desarme                                 l Sempre envia o desarme l Envia somente após alarme

[8] Uso futuro  l N/D l N/D

SEÇÂO [507]: Opções da Partição 1

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Toque na sirene no desarme l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Toque na sirene no arme  l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Toque na sirene no auto arme   l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Toque na sirene durante tempo de saída               l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Toque na sirene durante tempo de entrada            l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Toque na sirene arme/desarme remoto                  l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Toque de aviso: toque na sirene se desarmado após alarme   l Desabilitado                           l Habilitado

[8]
Toque de aviso: beep no teclado se desarmado
após alarme

                                                             l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [508]: Opções da Partição 1

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Um toque arme regular        l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Um toque arme Stay       l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Um toque arme instantâneo                                    l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Um toque arme forçado    l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Um toque desarme Stay ou instantâneo                 l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Um toque programação de anulação (bypass)       l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Um toque para mostrar os eventos                         l Desabilitado                           l Habilitado

[8] Sem tempo de saída quando armado com controle remoto l Desabilitado                             l Habilitado
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Partição 2: Opções
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [509]: Opções da Partição 2

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA             

[1] Partição 2 arma e desarma com Partição 1            l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Alterna p/ arme Stay (se não abrir zona temp.)      l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Partição 2 arma e desarma com Partição 3            l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Partição 2 arma e desarma com Partição 4            l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Auto arme por horário                                              l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Auto arme por "não movimento"                              l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Método de arme para auto arme                             l Arme forçado l Arme Stay

[8] Terminação do tempo de saída                               l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [510]: Opções da Partição 2

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Pânico 1 (Teclas [1] e [3])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Pânico 2 (Teclas [4] e [6])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Pânico 3 (Teclas [7] e [9])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Pânico 1 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[5] Pânico 2 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[6] Pânico 3 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[7] Opções de envio de desarme                                 l Sempre envia o desarme l Envia somente após alarme

[8] Uso futuro  l N/D l N/D

SEÇÂO [511]: Opções da Partição 2

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Toque na sirene no desarme l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Toque na sirene no arme  l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Toque na sirene no auto arme   l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Toque na sirene durante tempo de saída               l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Toque na sirene durante tempo de entrada            l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Toque na sirene arme/desarme remoto                  l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Toque de aviso: toque na sirene se desarmado após alarme   l Desabilitado                           l Habilitado

[8]
Toque de aviso: beep no teclado se desarmado
após alarme

                                                             l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [512]: Opções da Partição 2

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Um toque arme regular        l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Um toque arme Stay       l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Um toque arme instantâneo                                    l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Um toque arme forçado    l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Um toque desarme Stay ou instantâneo                 l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Um toque programação de anulação (bypass)       l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Um toque para mostrar os eventos                         l Desabilitado                           l Habilitado

[8] Sem tempo de saída quando armado com controle remoto l Desabilitado                             l Habilitado
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Partição 3: Opções
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [513]: Opções da Partição 3

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA             

[1] Partição 3 arma e desarma com Partição 1            l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Partição 3 arma e desarma com Partição 2            l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Alterna p/ arme Stay (se não abrir zona temp.)      l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Partição 3 arma e desarma com Partição 4            l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Auto arme por horário                                              l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Auto arme por "não movimento"                              l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Método de arme para auto arme                             l Arme forçado l Arme Stay

[8] Terminação do tempo de saída                               l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [514]: Opções da Partição 3

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Pânico 1 (Teclas [1] e [3])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Pânico 2 (Teclas [4] e [6])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Pânico 3 (Teclas [7] e [9])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Pânico 1 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[5] Pânico 2 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[6] Pânico 3 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[7] Opções de envio de desarme                                 l Sempre envia o desarme l Envia somente após alarme

[8] Uso futuro  l N/D l N/D

SEÇÂO [515]: Opções da Partição 3

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Toque na sirene no desarme l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Toque na sirene no arme  l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Toque na sirene no auto arme   l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Toque na sirene durante tempo de saída               l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Toque na sirene durante tempo de entrada            l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Toque na sirene arme/desarme remoto                  l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Toque de aviso: toque na sirene se desarmado após alarme   l Desabilitado                           l Habilitado

[8]
Toque de aviso: beep no teclado se desarmado
após alarme

                                                             l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [516]: Opções da Partição 3

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Um toque arme regular        l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Um toque arme Stay       l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Um toque arme instantâneo                                    l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Um toque arme forçado    l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Um toque desarme Stay ou instantâneo                 l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Um toque programação de anulação (bypass)       l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Um toque para mostrar os eventos                         l Desabilitado                           l Habilitado

[8] Sem tempo de saída quando armado com controle remoto l Desabilitado                             l Habilitado
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Partição 4: Opções
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [517]: Opções da Partição 4

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA             

[1] Partição 4 arma e desarma com Partição 1            l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Partição 4 arma e desarma com Partição 2            l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Partição 4 arma e desarma com Partição 3            l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Alterna p/ arme Stay (se não abrir zona temp.)      l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Auto arme por horário                                              l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Auto arme por "não movimento"                              l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Método de arme para auto arme                             l Arme forçado l Arme Stay

[8] Terminação do tempo de saída                               l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [518]: Opções da Partição 4

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Pânico 1 (Teclas [1] e [3])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Pânico 2 (Teclas [4] e [6])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Pânico 3 (Teclas [7] e [9])                                        l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Pânico 1 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[5] Pânico 2 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[6] Pânico 3 tipo de alarme                                           l Somente envia                        l Alarme audível

[7] Opções de envio de desarme                                 l Sempre envia o desarme l Envia somente após alarme

[8] Uso futuro  l N/D l N/D

SEÇÂO [519]: Opções da Partição 4

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Toque na sirene no desarme l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Toque na sirene no arme  l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Toque na sirene no auto arme   l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Toque na sirene durante tempo de saída               l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Toque na sirene durante tempo de entrada            l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Toque na sirene arme/desarme remoto                  l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Toque de aviso: toque na sirene se desarmado após alarme   l Desabilitado                           l Habilitado

[8]
Toque de aviso: beep no teclado se desarmado
após alarme

                                                             l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [520]: Opções da Partição 4

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Um toque arme regular        l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Um toque arme Stay       l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Um toque arme instantâneo                                    l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Um toque arme forçado    l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Um toque desarme Stay ou instantâneo                 l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Um toque programação de anulação (bypass)       l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Um toque para mostrar os eventos                         l Desabilitado                           l Habilitado

[8] Sem tempo de saída quando armado com controle remoto l Desabilitado                             l Habilitado
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Opções da discadora
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [521]: Opções da Discadora

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA           

[1]e[2]  
l veja tabela

 l veja tabela
 l veja tabela
 l veja tabela

[3] Discadora (envio p/ central de monitoramento)      l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Métodos de discagem                                             l Pulso l Tom (DTMF)

[5] Razão de pulsos                                                      l 1:2 (Europeu)                           l 1:1.5 (Norte Americano)

[6] Detecção de tom de ocupado                                 l Desabilitado                              l Habilitado

[7] Alterna p/ pulso na 5ª tentativa            l Desabilitado                            l Habilitado

[8]
Toque na sirene em falha de comunicação se
o sistema estiver armado

                                         l Desabilitado                            l Habilitado

SEÇÂO [522]: Opções da Discadora

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Call Back (discagem de volta)                                 l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Transmissão automática dos eventos armazenados     l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Transmissão de auto teste a cada hora                  l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Característica Shabbat                                            l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Uso futuro  l N/D l N/D

[6] Alternar discagem                                                    l Desabilitado                           l Habilitado

[7] Caso não tenha tom de linha                                  l Força discagem                           l Desliga

[8] Envio de restauração de zona                                 l No fim do toque da sirene     l No fechamento da zona

Monitoramento da Linha Telefônica (MLT) Opções

[1] [2]

APG APG Desabilitado (valor de fábrica)

APG     ACS Quando armado: GERA ALARME AUDÍVEL

 ACS    APG  Quando armado: GERA SOMENTE PROBLEMA

ACS    ACS MLT alarme silencioso: TORNA-SE AUDÍVEL
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Partição 1: Direcionamento de Eventos
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [523]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE ARME E DESARME (PARTIÇÃO 1) 

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])     l Desabilitado                             l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                            l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                            l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                            l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                l Desabilitado                            l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                              l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                            l Habilitado

SEÇÃO [524]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE ALARME  E RESTAURAÇÃO DE ALARME (PARTIÇÃO 1)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                               l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                             l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                             l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                             l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÃO [525]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER (PARTIÇÃO 1)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                              l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                            l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                            l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                            l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                            l Habilitado

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM
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Partição 2: Direcionamento de Eventos
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [526]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE ARME E DESARME (PARTIÇÃO 2)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])     l Desabilitado                             l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                            l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                            l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                            l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                l Desabilitado                            l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                              l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                            l Habilitado

SEÇÃO [527]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE ALARME  E RESTAURAÇÃO DE ALARME (PARTIÇÃO 2)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                               l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                             l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                             l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                             l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÃO [528]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER (PARTIÇÃO 2)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                              l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                            l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                            l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                            l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                            l Habilitado

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM
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Partição 3: Direcionamento de Eventos
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [529]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE ARME E DESARME (PARTIÇÃO 3)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])     l Desabilitado                             l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                            l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                            l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                            l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                l Desabilitado                            l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                              l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                            l Habilitado

SEÇÃO [530]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE ALARME  E RESTAURAÇÃO DE ALARME (PARTIÇÃO 3)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                               l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                             l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                             l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                             l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÃO [531]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER (PARTIÇÃO 3)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                              l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                            l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                            l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                            l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                            l Habilitado

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM
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Partição 4: Direcionamento de Eventos
Negrito = configuração de fábrica

SEÇÂO [532]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE ARME E DESARME (PARTIÇÃO 4)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA              

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])     l Desabilitado                             l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                            l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                            l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                            l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                l Desabilitado                            l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                              l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                            l Habilitado

SEÇÃO [533]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE ALARME  E RESTAURAÇÃO DE ALARME (PARTIÇÃO 4)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                               l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                             l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                             l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                             l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÃO [534]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE TAMPER E RESTAURAÇÃO DE TAMPER (PARTIÇÃO 4)

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                              l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                            l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                            l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                            l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                            l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                            l Habilitado

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM
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Direcionamento de eventos do sistema
Negrito = configuração de fábrica

Características de Controle de Acesso Global

*Uma vez que o evento de "Pedido de saída" pode ocorrer freqüentemente, a memória de eventos pode

SEÇÃO [535]: ENVIO DOS CÓDIGOS DE PROBLEMAS DO SISTEMA E RESTAURAÇÃO DOS PROBLEMAS

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                               l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                               l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                             l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                             l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÃO [536]: ENVIO DOS CÓDIGOS ESPECIAIS

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] Envia para telefone n° 1 (veja seção [561])            l Desabilitado                               l Habilitado

[2] Envia para telefone n° 2 (veja seção [562])            l Desabilitado                             l Habilitado

[3] Envia para telefone n° 3 (veja seção [563])            l Desabilitado                             l Habilitado

[4] Envia para telefone n° 4 (veja seção [564])            l Desabilitado                             l Habilitado

[5] Backup no telefone n°1                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[6] Backup no telefone n°2                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[7] Backup no telefone n°3                                            l Desabilitado                             l Habilitado

[8] Backup no telefone n°4                                            l Desabilitado                             l Habilitado

SEÇÂO [537]: CONTROLE DE ACESSO

Opção                                                                                APAGADA                                   ACESA            

[1] cCaracterística de Controle de Acesso                     l Desabilitado                           l Habilitado

[2] Grava "Pedido de saída" no buffer de eventos*    l Desabilitado                           l Habilitado

[3] Grava "Restauração de porta deixada aberta" no buffer  l Desabilitado                           l Habilitado

[4] Grava “Restauração de porta forçada” no buffer     l Desabilitado                           l Habilitado

[5] Alarme de roubo em porta forçada                           l Desabilitado                           l Habilitado

[6] Sem tempo de saída quando armado com cartão   l Desabilitado                           l Habilitado

[7] UUso futuro    l N/D                                               l N/D

[8]
Acesso às portas durante perda de horário e 
reset de horário

                                                          l Garantido a todos os usuários l Garantido somente aos mestres

   HABILITAR SOMENTE UM

   HABILITAR SOMENTE UM

   encher rapidamente
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Configurações de comunicação

Somente o formato SIA suporta o uso do dígito [0] nos números da conta. Contas que utilizam outro
formato de comunicação não suportam o dígito [0]. Deve-se utilizar o dígito [STAY]=A no lugar do [0].
Quando utilizar o formato de comunicação SIA, a central usará somente o NÚMERO DA CONTA DA 
PARTIÇÃO 1 na seção [551], mas o código de envio incluirá o número da partição.

Seção #                                                                                                  Descrição

[550] ___ ___ ___ ___ 

FORMATOS DE ENVIO PARA TELEFONES DE 1 A 4

Seção #  Valor Hexa (0-FFFF)   Descrição

Se tiver menos de 4 dígios, pressione [ENTER]

[551] ___/___/___/___ PARTIÇÃO 1: NÚMERO DA CONTA

[552] ___/___/___/___ PARTIÇÃO 2: NÚMERO DA CONTA

[553] ___/___/___/___ PARTIÇÃO 3: NÚMERO DA CONTA

[554] ___/___/___/___ PARTIÇÃO 4: NÚMERO DA CONTA

[555] ___/___/___/___                                                            IDENTIFICADOR  DO PAINEL (PARA SOFTWARE WINLOAD)

[556] ___/___/___/___ SENHA DO PC (PARA SOFTWARE WINLOAD)

[560] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

NÚMERO DO TELEFONE DO COMPUTADOR PARA SOFTWARE WINLOAD (pressione [ENTER] caso tenha menos de 32 dígitos)

[561] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

NÚMERO DO TELEFONE DA CENTRAL DE MONITORAMENTO/ PAGER 1 (pressione [ENTER] caso tenha menos de 32 dígitos)

[562] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

NÚMERO DO TELEFONE DA CENTRAL DE MONITORAMENTO/ PAGER 2 (pressione [ENTER] caso tenha menos de 32 dígitos)

[563] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

NÚMERO DO TELEFONE DA CENTRAL DE MONITORAMENTO/ PAGER 3 (pressione [ENTER] caso tenha menos de 32 dígitos)

[564] __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

NÚMERO DO TELEFONE DA CENTRAL DE MONITORAMENTO/ PAGER 4 (pressione [ENTER] caso tenha menos de 32 dígitos)

Formatos de envio

0 - ADEMCO slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
1 - Silent Knight fast (1400Hz, 1900Hz, 20BPS)
2 - SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)
3 - ADEMCO Express (DTMF 4+2)
4 - N/A
5 - ADEMCO Contact ID
6 - SIA FSK (nível 2)
7 - Pa

Para maiores informações veja a
Programação de códigos de envio automático

USE O MESMO FORMATO PARA CADA NÚMERO.
SOMENTE O FORMATO PAGER PODE SER USADO
COM OUTRO FORMATO DE ENVIO.

TEL# 1
Formato

TEL# 2
Formato

TEL# 3
Formato

TEL# 4
Formato

Teclas especiais de telefone
[STAY]       = *                                                     [BYP]     = pausa de 4 segundos
[FORCE]    = #                                                    [MEM]   = insere espaço
[ARM]       = alterna discagem para Tom           [TRBL] = apaga
[DISARM] = aguarda por 2° tom de discagem  [ACC]    = apaga do cursor  até o fim



   Digiplex DGP-48     - 29 -     Guia de programação

Códigos de envio
Cada seção de [600] a [718] contém até 4 eventos reportáveis como definido nas páginas seguintes.

Formatos Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ou Pager: 
Digite 1 ou 2 dígitos hexadecimais de 0 a FF.

Formato Ademco: 
Use as seções [790] a [795] para programar os valores padrões dos códigos de envio Ademco da "Lista de códigos
de envio automático" na página 34. Para programar os códigos restantes ou para alterar alguns códigos do padrão, entre
nas seções individuais e digite os 2 dígitos hexadecimais encontrados na "Lista de códigos de envio Contact ID" na página 36.

Formato SIA: 
Use as seções [790] a [795] para programar os valores padrões dos códigos de envio SIA da "Lista de códigos de envio 
automático" na página 34. Códigos que não foram ajustados para o padrão podem ser ajustados manualmente entrando 
com FF nas seções apropriadas. Para desabilitar o envio de um evento entre com 00 nas seções apropriadas.

CÓDIGOS DE ENVIO DE ARME
[600]: __ /__ Código de acesso 1

__ /__ Código de acesso 2
__ /__ Código de acesso 3
__ /__ Código de acesso 4

[601]: __ /__ Código de acesso 5
__ /__ Código de acesso 6
__ /__ Código de acesso 7
__ /__ Código de acesso 8

[602]: __ /__ Código de acesso 9
__ /__ Código de acesso 10
__ /__ Código de acesso 11
__ /__ Código de acesso 12

[603]: __ /__ Código de acesso 13
__ /__ Código de acesso 14
__ /__ Código de acesso 15
__ /__ Código de acesso 16

[604]: __ /__ Código de acesso 17
__ /__ Código de acesso 18
__ /__ Código de acesso19
__ /__ Código de acesso 20

[605]: __ /__ Código de acesso 21
__ /__ Código de acesso 22
__ /__ Código de acesso 23
__ /__ Código de acesso 24

[606]: __ /__ Código de acesso 25
__ /__ Código de acesso 26
__ /__ Código de acesso 27
__ /__ Código de acesso 28

[607]: __ /__ Código de acesso 29
__ /__ Código de acesso 30
__ /__ Código de acesso 31
__ /__ Código de acesso 32

[608]: __ /__ Código de acesso 33
__ /__ Código de acesso 34
__ /__ Código de acesso 35
__ /__ Código de acesso 36

[609]: __ /__ Código de acesso 37
__ /__ Código de acesso 38
__ /__ Código de acesso 39
__ /__ Código de acesso 40

[610]: __ /__ Código de acesso 41
__ /__ Código de acesso 42
__ /__ Código de acesso 43
__ /__ Código de acesso 44

[611]: __ /__ Código de acesso 45
__ /__ Código de acesso 46
__ /__ Código de acesso 47
__ /__ Código de acesso 48

[612]: __ /__ Código de acesso 49
__ /__ Código de acesso 50
__ /__ Código de acesso 51
__ /__ Código de acesso 52

[613]: __ /__ Código de acesso 53
__ /__ Código de acesso 54
__ /__ Código de acesso 55
__ /__ Código de acesso 56

[614]: __ /__ Código de acesso 57
__ /__ Código de acesso 58
__ /__ Código de acesso 59
__ /__ Código de acesso 60

[615]: __ /__ Código de acesso 61
__ /__ Código de acesso 62
__ /__ Código de acesso 63
__ /__ Código de acesso 64

[616]: __ /__ Código de acesso 65
__ /__ Código de acesso 66
__ /__ Código de acesso 67
__ /__ Código de acesso 68

[617]: __ /__ Código de acesso 69
__ /__ Código de acesso 70
__ /__ Código de acesso 71
__ /__ Código de acesso 72

[618]: __ /__ Código de acesso 73
__ /__ Código de acesso 74
__ /__ Código de acesso 75
__ /__ Código de acesso 76

[619]: __ /__ Código de acesso 77
__ /__ Código de acesso 78
__ /__ Código de acesso 79
__ /__ Código de acesso 80

[620]: __ /__ Código de acesso 81
__ /__ Código de acesso 82
__ /__ Código de acesso 83
__ /__ Código de acesso 84

[621]: __ /__ Código de acesso 85
__ /__ Código de acesso 86
__ /__ Código de acesso 87
__ /__ Código de acesso 88

[622]: __ /__ Código de acesso 89
__ /__ Código de acesso 90
__ /__ Código de acesso 91
__ /__ Código de acesso 92

[623]: __ /__ Código de acesso 93
__ /__ Código de acesso 94
__ /__ Código de acesso 95
__ /__ Código de acesso 96
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CÓDIGOS DE ENVIO DE ARME (continuação)

CÓDIGOS DE ENVIO DE DESARME

[624]: __ /__ Keyswitch 1
__ /__ Keyswitch 2
__ /__ Keyswitch 3
__ /__ Keyswitch 4

[625]: __ /__ Keyswitch 5
__ /__ Keyswitch 6
__ /__ Keyswitch 7
__ /__ Keyswitch 8

CÓD. DE ARME ESPECIAL
[626]: __ /__ Auto-Arme

__ /__ Arme c/ PC
__ /__ Atrasado p/ armar
__ /__ Não movimento

[627]: __ /__ Arme parcial
__ /__ Arme rápido
__ /__ N/D
__ /__ N/D

[628]: __ /__ Código de acesso 1
__ /__ Código de acesso 2
__ /__ Código de acesso 3
__ /__ Código de acesso 4

[629]: __ /__ Código de acesso5
__ /__ Código de acesso 6
__ /__ Código de acesso 7
__ /__ Código de acesso 8

[630]: __ /__ Código de acesso 9
__ /__ Código de acesso 10
__ /__ Código de acesso 11
__ /__ Código de acesso 12

[631]: __ /__ Código de acesso 13
__ /__ Código de acesso 14
__ /__ Código de acesso 15
__ /__ Código de acesso 16

[632]: __ /__ Código de acesso 17
__ /__ Código de acesso 18
__ /__ Código de acesso 19
__ /__ Código de acesso 20

[633]: __ /__ Código de acesso 21
__ /__ Código de acesso 22
__ /__ Código de acesso 23
__ /__ Código de acesso 24

[634]: __ /__ Código de acesso 25
__ /__ Código de acesso 26
__ /__ Código de acesso 27
__ /__ Código de acesso 28

[635]: __ /__ Código de acesso 29
__ /__ Código de acesso 30
__ /__ Código de acesso 31
__ /__ Código de acesso 32

[636]: __ /__ Código de acesso 33
__ /__ Código de acesso 34
__ /__ Código de acesso 35
__ /__ Código de acesso 36

[637]: __ /__ Código de acesso 37
__ /__ Código de acesso 38
__ /__ Código de acesso 39
__ /__ Código de acesso 40

[638]: __ /__ Código de acesso 41
__ /__ Código de acesso 42
__ /__ Código de acesso 43
__ /__ Código de acesso 44

[639]: __ /__ Código de acesso 45
__ /__ Código de acesso 46
__ /__ Código de acesso 47
__ /__ Código de acesso 48

[640]: __ /__ Código de acesso 49
__ /__ Código de acesso 50
__ /__ Código de acesso 51
__ /__ Código de acesso 52

[641]: __ /__ Código de acesso 53
__ /__ Código de acesso 54
__ /__ Código de acesso 55
__ /__ Código de acesso 56

[642]: __ /__ Código de acesso 57
__ /__Código de acesso 58
__ /__ Código de acesso 59
__ /__ Código de acesso 60

[643]: __ /__ Código de acesso 61
__ /__ Código de acesso 62
__ /__ Código de acesso 63
__ /__ Código de acesso 64

[644]: __ /__ Código de acesso 65
__ /__ Código de acesso 66
__ /__ Código de acesso 67
__ /__ Código de acesso 68

[645]: __ /__ Código de acesso 69
__ /__ Código de acesso 70
__ /__ Código de acesso 71
__ /__ Código de acesso 72

[646]: __ /__ Código de acesso 73
__ /__ Código de acesso 74
__ /__ Código de acesso 75
__ /__ Código de acesso 76

[647]: __ /__ Código de acesso 77
__ /__ Código de acesso 78
__ /__ Código de acesso 79
__ /__ Código de acesso 80

[648]: __ /__ Código de acesso 81
__ /__ Código de acesso 82
__ /__ Código de acesso 83
__ /__ Código de acesso 84

[649]: __ /__ Código de acesso 85
__ /__ Código de acesso 86
__ /__ Código de acesso 87
__ /__ Código de acesso 88

[650]: __ /__ Código de acesso 89
__ /__ Código de acesso 90
__ /__ Código de acesso 91
__ /__ Código de acesso 92

[651]: __ /__ Código de acesso 93
__ /__ Código de acesso 94
__ /__ Código de acesso 95
__ /__ Código de acesso 96
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CÓDIGOS DE ENVIO DE DESARME (continuação)

CÓDIGOS DE ENVIO DE ALARME

CÓDIGOS DE ENVIO DE RESTAURAÇÃO DE ALARME

CÓDIGOS DE ENVIO DE ALARME ESPECIAL

[652]: __ /__ Keyswitch 1
__ /__ Keyswitch 2
__ /__ Keyswitch 3
__ /__ Keyswitch 4

[653]: __ /__ Keyswitch 5
__ /__ Keyswitch 6
__ /__ Keyswitch 7
__ /__ Keyswitch 8

CÓD. DE DESARME ESPECIAL
[654]: __ /__ Auto arme cancelado

__ /__ Desarme rápido
__ /__ Desarme c/ PC
__ /__ N/D

[655]: __ /__ Zona 1 
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4

[656]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8

[657]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12

[658]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16

[659]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20

[660]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24

[661]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28

[662]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32

[663]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36

[664]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40

[665]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44

[666]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48

[667]: __ /__ Zona 1 
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4

[668]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8

[669]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12

[670]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16

[671]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20

[672]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24

[673]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28

[674]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32

[675]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36

[676]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40

[677]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44

[678]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48

[679]: __ /__ Pânico de emergência
__ /__ Pânico auxiliar
__ /__ Pânico de incêndio
__ /__ Recentemente fechado

[680]: __ /__ N/D
__ /__ Cancelamento automático da zona
__ /__ N/D
__ /__ Código de coação
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CÓDIGOS DE ENVIO DE TAMPER NA ZONA

CÓDIGOS DE ENVIO DE RESTAURAÇÃO DE TAMPER NA ZONA

CÓDIGOS DE ENVIO DE TAMPER ESPECIAL

[681]: __ /__ Zona 1 
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4

[682]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8

[683]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12

[684]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16

[685]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20

[686]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24

[687]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28

[688]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32

[689]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36

[690]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40

[691]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44

[692]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48

[693]: __ /__ Zona 1 
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4

[694]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8

[695]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12

[696]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16

[697]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20

[698]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24

[699]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28

[700]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32

[701]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36

[702]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40

[703]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44

[704]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48

[705]: __ /__ Teclado travado
__ /__ N/D
__ /__ N/D
__ /__ N/D
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CÓDIGOS DE ENVIO DE PROBLEMAS DO SISTEMA

CÓDIGOS DE ENVIO DE RESTAURAÇÃO DE PROBLEMAS DO SISTEMA

CÓDIGOS DE ENVIO ESPECIAIS

PROGRAMAÇÃO DOS CÓDIGOS DE ENVIO AUTOMÁTICOS
Quando utilizando os formatos de envio Contact ID ou SIA (seção [550] pág. 28), o padrão de códigos pode ser
programado automaticamente. Após configurar os códigos automáticos, os mesmos podem ser alterados manualmente.

Seção #    Descrição
Configura todos os códigos de envio nas seções abaixo
para o valor padrão da  “Lista de Códigos de Envio Automático ”:

[790] TODOS OS CÓDIGOS                                                                     [600] to [718]

[791] CÓDIGOS DE ARME E DESARME                                                  [600] to [654]

[792] CÓDIGOS DE ENVIO DE ALARME E RESTAURAÇÃO                  [655] to [680]

[793] CÓDIGOS DE ENVIO DE TAMPER E RESTAURAÇÃO                   [681] to [705]

[794] CÓDIGOS DE ENVIO DEPROBLEMA E RESTAURAÇÃO               [706] to [716] 

[795] CÓDIGOS ESPECIAIS                                                                     [717] to [718] 

[706]: __ /__ N/D
__ /__ Falha de AC
__ /__ Falha de bateria

(desconectada ou baixa)
__ /__ Saída auxiliar

[707]: __ /__ Saída de sirene
(desconectada ou sobrecarga)

__ /__ Perda de data/ hora
__ /__ Prob. laço de incêndio
__ /__ N/D

[708]: __ /__ Falha na rede
__ /__ Tamper do módulo
__ /__ Erro no teste da ROM

do módulo
__ /__ Falha no MLT do módulo

[709]: __ /__ Módulo - falha p/ comun.
__ /__ Falha na impressora
__ /__ Falha de AC do módulo
__ /__ Falha de bateria no módulo

[710]: __ /__ Falha no aux. no módulo
__ /__ Bateria baixa TX sem fio
__ /__ Problema de superv.

no transmissor sem fio
__ /__ N/D

[711]: __ /__ Tel# 1 falha p/ comunicar
__ /__ Tel# 2 falha p/ comunicar
__ /__ Tel# 3 falha p/ comunicar
__ /__ Tel# 4 falha p/ comunicar

[712]: __ /__ Restauração do MLT
__ /__ Restauração de AC
__ /__ Restauração de bateria baixa

(desconectada ou baixa)
__ /__ Restauração na saída auxiliar

[713]: __ /__ Restauração da sirene
(desconectada ou sobrecarga)

__ /__ Data/hora programadas
__ /__ Rest. laço de incêndio
__ /__ N/D

[714]: __ /__ Restauração na rede
__ /__ Rest. tamper do módulo
__ /__ Rest. de erro no teste da ROM

do módulo
__ /__ Rest. no MLT do módulo

[715]: __ /__ N/D
__ /__ Restauração na impressora
__ /__ Rest. de AC do módulo
__ /__ Rest. de bateria no módulo

[716]: __ /__ Rest. no aux. no módulo
__ /__ Restauração de bateria

no transmissor sem fio
__ /__ Rest. de supervisão

no transmissor sem fio
__ /__ N/D

[717]: __ /__ Início (sistema cancelado)
__ /__ Início (sistema resetado)
__ /__ Envio de teste
__ /__ N/D

[718]: __ /__ N/D
__ /__ Acesso do PC finalizado
__ /__ Entrada no modo de programação
__ /__ Saída do modo de programação
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LISTA DE CÓDIGOS DE ENVIO AUTOMÁTICO

Eventos do sistema
Código padrão Contact ID
quando utilizando seções [790] a [795]

Código SIA
quando utilizando seções [790] a [795]

Arme com código Mestre (##)                     3 4A1 - Armado por usuário                       CL - Envio de arme

Arme com código de usuário (##)               3 4A1 - Armado por usuário                       CL - Envio de arme

Arme com contr. remoto (keyswitch) (##)   3 4A1 - Armado por contr. remoto (keyswitch) CL - Armadopor keyswitch

Auto Arme    3 4A3 - Armado automaticamente              CA - Armado automaticamente

Arme com software - PC                             3 4A7 - Arme/desarme remoto                   CL - Envio de arme

Atrasado para armar                                    3 4A4 - Atrasado para armar                     OT - Atrasado para armar

Não Movimento                                           3 4A4 - Atrasado para armar                      NA - Sem atividade

Arme parcial   1 574 - Anulação de grupo                         CG - Área armada

Arme rápido   3 408 - Arme rápido                                    CL - Envio de arme

Desarme com código Mestre (##)              1 4A1 - Desarmado por usuário                  OP - Envio de desarme

Desarme com código de usuário (##)        1 4A1 - Desarmado por usuário                  OP - Envio de desarme

Desarme com Keyswitch (##)                    1 4A1 - Desarmado por Keyswitch             OP - Desarme por Keyswitch

Desarme após alarme c/ código Mestre (##)   1 4A1 - Desarmado por usuário                  OR - Desarme de alarme

Desarme após alarme c/ código de usuário (##)       1 4A1 - Desarmado por usuário                  OR - Desarme de alarme

Desarme após alarme c/ Keyswitch (##)    1 4A1 - Desarmado por Keyswitch             OP - Desarme por Keyswitch

Auto arme cancelado       1 4A5 - Arme/ desarme adiado                   CE - Arme extendido

Desarme com software - PC                      1 4A7 - Arme/desarme remoto                    OP - Envio de desarme

Desarme após alarme c/ software - PC     1 4A7 - Arme/desarme remoto                    OR - Desarme de alarme

Desarme rápido                                          1 408 - Desarme rápido                              OP - Envio de desarme

Zona anulada (##)    1 57A - Zona anulada                                 UB - Zona anulada sem digitar

Zona em alarme (##)                                  1 13A - Alarme de roubo                              BA - Alarme de roubo

Alarme de fogo (##)                                    1 11A - Alarme de incêndio                         FA - Alarme de incêndio

Restauração de alarme na zona (##)          3 13A - Restauração de alarme de roubo  BH - Restauração de alarme de roubo

Restauração de alarme de incêndio (##)    3 11A - Rest. de alarme de incêndio          FH - Rest. de alarme de incêndio

Pânico 1 - Emergência                                1 12A - Alarme de pânico                           PA - Alarme de pânico

Pânico 2 - Médico                                       1 1AA - Alarme Médico                               MA - Alarme Médico

Pânico 3 - Incêndio                                     1 115 - Estação de bombeamento              FA - Alarme de incêndio

Arme recente   3 4AA - Arme/ desarme                              CR - Arme recente

Cancelamento global de zona                    1 574 - Anulação de grupo                          CG - Área armada

Alarme de coação                                       1 121 - Coação                                            HA - Alarme atrasado

Zona cancelada (##)                                   1 57A - Anulação de zona                           UB - Zona anulada sem digitar

Zona violada (tamper) (##)                         1 144 - Tamper do sensor                            TA - Alarme de tamper

Restauração de zona violada (##)              3 144 - Restauração de tamper do sensor  TR - Restauração de tamper

Teclado travado 1 421 - Acesso negado                               JA - Tamper código do usuário

Falha de AC                                                1 3A1 - Perda de AC                                   AT - Problema de AC

Falha de bateria                                          1 3A9 - Falha de teste da bateria                YT - Problema de bat. do sistema

Problema na saída auxiliar                          1 3AA - Problema do sistema                     YP - Problema na alimentação

Limite de corrente na saída de sirene         1 321 - Sirene 1                                          YA - Falha na sirene

Sirene ausente                                            1 321 - Sirene 1                                          YA - Falha na sirene

Perda de horário                                         1 626 - Data/ hora inexatos     JT - Tempo alterado
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Problema de laço de incêndio                    1 373 - Problema de incêndio                     FT - Problema de incêndio

Restauração de problema de MLT              3 351 - Restauração da linha telefônica 1  LR - Restauração da linha telefônica

Restauração de falha de AC                       3 3A1 - Restauração de falha de AC          AR - Restauração de AC

Restauração de falha de bateria                 3 3A9 - Restauração de teste de bateria    YR - Rest. da bateria do sistema

Restauração de problema da saída aux.    3 3AA - Rest. de problema no sistema       YQ - Restauração da saída auxiliar

Rest. de limite de corrente na sirene          3 321 - Restauração da sirene 1                 YH - Restauração da sirene

Restauração de falha de sirene                  3 321 - Restauração da sirene 1                YH - Restauração da sirene

Data/hora programadas                              3 625 - Data/hora resetadas                       JT - Tempo alterado

Rest. de problema de laço de incêndio      3 373 - Rest. de problema de incêndio       FJ - Rest. de problema de incêndio

Falha na rede                                              1 333 - Falha no módulo de expansão       ET - Problema no expansor

Tamper do módulo                                      1 145 - Tamper do módulo de expansão    TA - Alarme de tamper

Erro na ROM_RAM do módulo                   1 3A4 - Teste na ROM ruim                        YF - Falha no parâmetro de teste

Problema de MLT do módulo                      1 352 - Falha na linha telefônica 2              LT - Problema de linha telefônica

Falha de comunicação do módulo              1 354 - Falha para comunicar                     YC - Falha na comunicação

Falha na impressora                                   1 336 - Falha na impressora local               VT - Problema na impressora

Falha de AC do módulo                             1 3A1 - Perda de AC                                   AT - Problema de AC

Falha de bateria do módulo                        1 3A9 - Falha de teste da bateria                YT - Problema na bateria do sistema

Problema na saída auxiliar do módulo       1 3AA - Problema no sistema                     YP - Problema na saída auxiliar

Restauração de falha na rede                     3 333 - Rest. de falha do expansor            ER - Rest. do expansor

Restauração de tamper do módulo             3 145 - Rest. de tamper do módulo            TR - Rest. de tamper

Rest. erro na ROM_RAM do módulo          3 3A4 - Rest. de teste na ROM                   YG - Parâmetro alterado

Rest. de problema de MLT do módulo        3 352 - Rest. de falha da linha telef. 2        LR - Rest. da linha telefônica

Restauração de falha na impressora          3 336 - Rest. de falha da impressora local  VR - Rest. da impressora

Restauração de falha de AC do módulo     3 3A1 - Rest. de falha de AC                     AR - Rest. de AC

Rest. de falha de bateria do módulo           3 3A9 - Rest. de falha de teste da bateria  YR - Rest. de bateria do sistema

Rest. de prob. na saída auxiliar do módulo 3 3AA - Rest. de problema no sistema      YQ - Rest. da saída auxiliar

Falha p/ com. com central de monit.          1 354 - Falha para comunicar                      YC - Falha de comunicação

Bateria baixa em  módulo RF                     1 384 - Bateria baixa de transm. RF           XT - Probl. de bateria no transmissor

Rest. de bateria baixa em módulo RF        3 384 - Rest. de bateria em transm. RF     XR - Rest. de bateria no transmissor

Problema de supervisão de módulo RF     1 381 - Perda de supervisão - RF               US - Supervisão de zona

Rest. de supervisão de módulo RF             3 381 - Rest. de supervisão - RF               UR - Rest. de zona

Sistema anulado                                         1 3A8 - Sistema cancelado                         RR - Sistema cancelado

Sistema resetado                                       1 3A5 - Sistema resetado                           YW - Sistema resetado

Auto teste engrenado                                 1 6A2 - Envio de teste periódico                 TX - Envio de teste

Comunicação com Download finalizada     1 412 - Acesso por download concluído     RS - Programação remota concluída

Entrada no modo de programação             1 627 - Entr. no modo de programação      LB - Programação local

Saída do modo de programação                1 628 - Saída do modo de programação     LS - Programação local concluída

Eventos do sistema
Código padrão Contact ID
quando utilizando seções [790] a [795]

Código SIA
quando utilizando seções [790] a [795]
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Outras configurações e modos

Seção #      Dado                                                          Descrição                         Valor de fábrica

[800]       ___/___/___/___/___/___                CÓDIGO DO INSTALADOR                  000000

[801] a [896]

Programação das opções, designação de partição e características de controle de acesso
dos usuários de 01 a 96. Verifique no manual do usuário do teclado para instruções de
como certos usuários também podem programar estes valores.

Pressione e segure
a tecla [0]

Entre com o
código do instalador

Entre com a
 [seção]

Opções de senhas
 Programação de

características

Pressione a tecla [▲]

Designação de
partição ao usuário

 Programação de
características

Pressione a tecla [▲]

Designação de nível
de acesso e
calendário

Entre dígitos

Opções de controle
de acesso

Programação de
características

Pressione a tecla [▲]

Entre com cartão de
acesso

Pressione as teclas [ENTER] ou
[▲] para salvar e avançar para
próxima seção

Designação de cartão de acesso
Entre com o número serial do cartão de acesso ou passe-o na leitora

Opções de controle de acesso do usuário
[1] Cartão de acesso ativado
[2] Pode desarmar com cartão de acesso
[3] Cartão de acesso com período de destravamento extendido

 [ 4]    [5]    [6]    [7]    Característica
ACS APG APG APG  Arma regular com cartão de acesso
ACS ACS APG APG  Arma Stay com cartão de acesso
ACS APG ACS APG  Arma instantâneo com cartão de acesso
ACS APG APG ACS  Arma forçado com cartão de acesso

[8] Pode abrir uma porta de controle de acesso armada

Designação de nível de acesso e calendário
Primeiro espaço
Nível de acesso =  entre nível de 00 a 15 (00 = acesso a todas as portas)

Segundo espaço
Calendário = entre nível de 00 a 15 (00 = acesso em todos os horários)

Designação de partição do usuário
[1] Usuário tem acesso à partição 1
[2] Usuário tem acesso à partição 2
[3] Usuário tem acesso à partição 3
[4] Usuário tem acesso à partição 4

Opções do código do usuário
 [1]     [2]   Característica
APG          Característica mestre desabilitada
ACS APG  Usuário pode programar senhas de usuários
ACS ACS   Usuário pode programar senhas de usuários, opções e designações

[3] Coação               [6] Stay e instantâneo
[4] Anulação            [7] Forçado
[5] Somente arma    [8] APG = acesso somente às partições do teclado
                                      ACS = acesso a qualquer partição designada ao usuário

*Nota: todos os usuários podem armar o sistema no modo regular

Onde as seções [801] a [896] representam os usuários 01 a
96
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CHAVE DE MEMÓRIA PARADOX

Download da chave de memória para a central
1) Remova a alimentação AC e bateria da central que se deseja programar.
2) Conecte a chave de memória no conector da central designado "Digiplex Key".
3) Reconecte a alimentação AC e da bateria.
4) Para  baixar o conteúdo da chave de memória exceto  seções [001] a [048] (número serial dos

dispositivos) e [049] a [056] (número serial dos Keyswitches), entre no modo de programação, entre na seção [961].
Para baixar o conteúdo da chave de memória incluindo seções [001] a [048] e [049] a [056], entre no modo de
programação, entre na seção [962].

5) Quando o teclado emitir um beep de confirmação, aguarde 10 segundos e remova a chave de memória.

Copiar da central para a chave de memória
1) Remova a alimentação AC e bateria da central que se deseja copiar.
2) Conecte a chave de memória no conector da central designado "Digiplex Key". Certifique-se de 

que o jumper de proteção contra gravação esteja colocado.
3) Reconecte a alimentação AC e da bateria.
4) Para copiar o conteúdo da chave de memória exceto  seções [001] a [048] (número serial dos 

dispositivos) e [049] a [056] (número serial dos Keyswitches), entre no modo de programação, entre na seção [965].
Para copiar o conteúdo da chave de memória incluindo seções [001] a [048] e [049] a [056], entre na seção [966].

5) Quando o teclado emitir um beep de confirmação, aguarde 10 segundos e remova a chave de memória. Remova o 
jumper da chave de memória para que não ocorram gravações acidentais.

Seção #    Descrição
[900] Exibe o número serial da central e todos os módulos conectados à rede:

Teclado LCD: após entrar na seção [900], o teclado exibirá os oito dígitos do número serial da central. Use as
teclas [p] e [qq] para fazer a rolagem entre os números seriais de cada módulo conectado à rede (barramento).
Teclado de LED: após entrar na seção [900], o número de série da central iluminará um número de cada vez
quando a tecla [p] for pressionada ([10] LED representa o zero). O teclado emitirá um beep de confirmação para
indicar que está exibindo um novo número de série.

[950] Reset do código mestre do sistema:
Para resetar o código mestre do sistema para 123456 e resetar as opções para o default, coloque o jumper de
reset e entre na seção [950]. Não é necessário remover a alimentação.

[951] Reset de módulo:
Reseta a programação para o valor de fábrica entrando com o número serial do módulo.

[952] Localiza/deslocaliza módulo:
Localiza um módulo específico (detector, expansor de zona, etc.) conectado à rede entrando com o número de
série deste módulo. O led verde “LOCATE” no módulo piscará até o número serial ser entrado novamente ou o 
"tamper" ou a chave "unlocate" ser pressionada.

[953] Modo de programação do módulo:
Entre o número serial do módulo que se deseja programar.

[954] Cópia da programação de módulos:
Copia o conteúdo de todas as seções de um módulo para um ou mais módulos. Entre o número serial do 
módulo fonte, seguido do número serial dos módulos que se deseja programar e pressione a tecla [ACC]
para dar início à transferência.

[955] Remover módulos:
Após entrar na seção, a central irá escanear todos os módulos conectados à rede. Se algum módulo perdido 
for detectado (detectores removidos da rede, por exemplo), a central apagará o número serial deste módulo,
removendo o módulo da memória da central.

[961] Download da Chave de memória para a central exceto seções [001] a [056].

[962] Download da Chave de memória para a central incluindo   seções [001] a [056].

[965] Copia as seções da central para a Chave de memória exceto seções [001] a [056].

[966] Copia as seções da central para a Chave de memória incluindo   seções [001] a [056].

Jumper de proteção contra gravação
Jumper colocado = leitura e gravação
Jumper fora = somente leitura

seções [961] e [962]

Insira o cartão de memória
Paradox no conector “Digiplex
Key” ou “MEM Key”

Central
Digiplex

Leitura do cartão de
memória

Central
Digiplex

Leitura/gravação no
cartão de memória
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RESET POR SOFTWARE
Executando um reset por software certos parâmetros serão ajustados para o valor de fábrica. Faça assim:
1) Certifique-se de que o  jumper de RESET esteja colocado.
2) Entre no modo de programação (veja página 1).
3) Entre os 3 dígitos da [SEÇÃO] correspondente ao reset que se deseja executar:

TECLAS DE FUNÇÃO RÁPIDA DO INSTALADOR
Pressione e segure a tecla [0] e entre com o  [CÓDIGO DO INSTALADOR]. Pressione uma das teclas de função a seguir:

Seção #    Descrição

[970] Todas as seções programáveis da [001] à [896] irão para o valor de fábrica.

[974] As seções de Controle de Acesso da [301] à [392] e [537] irão para o valor de fábrica.

[975] As seções de programação de Zona e Keyswitch da [001] à [156] irão para o valor de fábrica.

[976] As seções de tempo e PGM da [200] à [274] e [400] à [452] irão para o valor de fábrica.

[977] As seções de opções do sistema da [500] à [520] irão para o valor de fábrica.

[978] As seções de comunicação da [521] à [718] (exceto [537]) irão para o valor de fábrica.

[979] As seções de códigos de usuários da [801] à [896] irão para o valor de fábrica.

Seção #   Dado                                                                              Descrição                                       Valor de fábrica

[990] ___/___/___ (147=travado, 000=destravado)                 TRAVA DO CÓDIGO DO INSTALADOR                     000

[STAY] Envio de teste: envia um código de “Envio de teste” programado na seção [717] para central de monitoramento.

[FORCE] Disca para software Winload: disca para o número telefônico programado na seção [560] para que inicie a 
comunicação com o computador usando o software Winload.

[ARM] Atende o software Winload: forçará na central o atendimento de uma chamada feita pelo Winload.

[DISARM] Cancela comunicação: cancela todas as comunicações com o software Winload ou com a central de monitoramento
até o próximo evento.

[MEM] Modo de teste do instalador: o modo de teste do instalador permitirá executar testes de caminhada onde a 
sirene tocará indicando a abertura da zona. Pressione a tecla [MEM] novamente para sair. As partições não podem 
ser armadas se o modo de teste do instalador estiver habilitado.

[TRBL] Inicia o escaneamento de módulos: o teclado exibirá o número serial de cada módulo na rede.

[ACC] Para teclados de LCD (DGP2-641 / DGP2-641AC) somente
Voltímetro da rede: para verificar se a rede de comunicação está suprindo alimentação suficiente, pressione 
e segure a tecla [0], entre com o [CÓDIGO DO INSTALADOR] e pressione a tecla  [ACC] no teclado. Uma leitura 
de 9.2V indica que a tensão está muito baixa. A tensão pode cair durante o teste de bateria da central.
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Consumo de corrente

PASSO 1:   Usando a tabela 1: tabela de consumo de corrente, calcule o número total de PUs requeridos por cada 
dispositivo, módulo e acessórios do sistema. Por favor leve em consideração os dispositivos conectados
às saídas PGM. Desde que a saída de sirene tenha sua própria alimentação, não inclua as sirenes no
cálculo.

PASSO 2:   Se o total for menor do que 700PU, vá para o passo 3. Se o valor for maior, há a necessidade de uma fonte
externa (veja “Fonte de alimentação externa” na pág. 42) para prover a alimentação requerida. Siga com o passo 3.

PASSO 3:   Devido a perda de energia em longas distâncias, CADA comprimento de fio no sistema pode suportar uma
quantidade de PU específica. Utilizando a tabela 2: Limites de PU para cada distância de fio, pode-se determinar
quantos PUs cada distância de fio pode suportar. Por favor note que o número total de PU nunca pode
ultrapassar 700 PU.

Tabela 1: Tabela de consumo de corrente

Descrição   QTD.        PU usado p/ cada         PU Total
Teclados de LCD (DGP2-641):                                                              _______ X     60PU = __________ PU
Teclados de LCD p/ Controle de Acesso (DGP2-641AC):                    _______ X     150PU = __________ PU
Teclados de LED (DGP-620/648):                                                        _______ X     45PU = __________ PU
Sensores endereçáveis (DGP2-50/60/70):                                           _______ X     16PU = __________ PU
Contatos de porta endereçáveis (DGP2-ZC1):                                     _______ X     14PU = __________ PU
Módulos de 1 zona com fio (DGP2-ZX1):                                             _______ X     15PU = __________ PU
Módulos de 4 zonas com fio (APR3-ZX4):                                            _______ X     20PU = __________ PU
Módulos de 8 zonas com fio (APR3-ZX8):                                            _______ X     40PU = __________ PU
Módulos sem fio Omnia (OMN-RCV3):                                                  _______ X     50PU = __________ PU
Módulos sem fio Liberator (DGP-319):    _______ X     70PU = __________ PU
Módulos de 1 saída PGM (DGP2-PGM1):                                             _______ X     50PU = __________ PU
Módulos de 4 saídas PGM (APR3-PGM4):                                           _______ X     150PU = __________ PU
Módulos de impressora (APR3-PRT1):                                                  _______ X     40PU = __________ PU
Módulo In-touch (APR3-ADM2):                                                            _______ X     70PU = __________ PU
Módulo de Controle de Acesso (DGP2-ACM1):
Note: O DGP2-ACM1P consome 165PU de sua própria fonte de
alimentação.

_______ X     165PU = __________ PU

Outros dispositivos como sensores de movimento (1mA = 1PU) __________ PU

Alimentação máxima disponível = 700PU                                                                                 TOTAL __________ PU

Tabela 2: Limites de PU para cada distância de fio

Medida: 18AWG Superfície: 0.823mm2  Medida: 22AWG Superfície: 0.326mm2 Medida: 24AWG Superfície: 0.205mm2

Distância de
cabo

Quantidade de
(PU) disponível

Distância de 
cabo

Quantidade de
(PU) disponível

Distância de 
cabo

Quantidade de 
(PU) disponível

100ft. (30m) 700 100ft. (30m) 700 100ft. (30m) 700
200ft. (61m) 700 200ft. (61m) 682 200ft. (61m) 429
300ft. (91m) 700 300ft. (91m) 454 300ft. (91m) 286
400ft. (122m) 700 400ft. (122m) 341 400ft. (122m) 214
500ft. (152m) 690 500ft. (152m) 273 500ft. (152m) 171
600ft. (183m) 575 600ft. (183m) 227 600ft. (183m) 143
700ft. (213m) 493 700ft. (213m) 195
800ft. (244m) 431 800ft. (244m) 170
900ft. (383m) 383 900ft. (383m) 151

1000ft. (305m) 345 1000ft. (305m) 136
1500ft. (457m) 230
2000ft. (610m) 172
2500ft. (762m) 138
3000ft. (914m) 115



Conexões de hardware

ENTRADAS DE ZONA SIMPLES

ATZ –  ENTRADAS DE ZONAS DUPLAS
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CONEXÕES

FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

A quantidade de PU requerida por um dispositivo conectado a uma fonte auxiliar não é drenada da
saída auxiliar da central.

Não use o mesmo transformador para a central e para a fonte auxiliar. Módulos nunca
devem ser instalados a distâncias maiores do que 914m da central.
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